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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH
M CUE B 93231 L6dz ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/37/17
Kociol wodny KLLASTER 5-14 kW

opalany mieszankg o udziatach masowych 55% Wegla kamiennego sort. GKII i 45% Koksu sort. GkII
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowany przez:

Wytwornia kotlow c.o. mgr inz. Jerzy Tilgner
63-300 Pleszew, ul. Piaski 30

Kociot wodny KLASTER 5-14 kW spetnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna 81 % > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW ‘
ogrzewania pomieszczen 7s | 277 dla kottléw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW |
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| Parametr Parametr ‘ Parametr ‘
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! Wytw:?rzane ciepto Sprawnos¢ uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq?e S€zonowego ogrzewania
| uzytkowe | potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
‘ przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% organiczne |
| znamionowej | znamionowej | znamionowej = znamionowej = znamionowej | znamionowej | W trybie czastki zwiazki tlenek tlenki ‘
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania stale gazowe wegla azotu
‘ cieplnej | cieplnej cieplnej 1 cieplnej cieplnej cieplnej PM 0GC CcO NO«
: : =
3 | |
vE)’ Pn | Pp ‘ Tn 7717 elmax elmin PSB Es PM \ Es 0GC | Es CcO Es NOx
2
§ 14,7 4,0 87 85 0,062 0,019 0,005 13 11 432 332
£ \
| |
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m’ | mg/m’ mg/m’ mg/m’
2
Wymogi ekoprojektu: <40 | <20 | <500 <350 |
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* Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych kotla KLASTER 5-14kW (sprawozdanie
219/17-LG).
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