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AZNE sRO |

SWIADECTWO

Nr OS/508/CUE/17

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typoszeregu KLASTER 5
z palnikiem retortowym i automatycznym podajnikiem paliwa produkcji ARDEO
o nominalnych mocach cieplnych 14,23 kW
opalane mieszanka o udziatach masowych 55% Wegla kamiennego sort. GKII i 45% Koksu sort. GKII
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowane przez:
Wytwornia kotlow c.o. mgr inz. Jerzy Tilgner
63-300 Pleszew, ul. Piaski 30

spelniaja wymagania dotyczgce ochrony §rodowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:201

Dokumentacja techniczna dostarczana z kotlami spelnia wymagania pkt. 8§ normy
PN-EN 303-5:2012

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych

w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: 219/17-LG 1220/17-LG. *
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, Ze producent nie wprowadza Zadnych zmian technicznych w produkowanych urzadzeniach

w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wcze$niejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydalo §wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 11.2017 do 11.2020

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakiadu
Laboratorium Badawcze Kotléw i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzeri Energetycznych
Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/508/CUE/17

Kotly wodne typoszeregu KLASTER 5 o nominalnych mocach cieplnych 14,23 kW
z palnikiem retortowym i automatycznym podajnikiem paliwa..
Badane zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikujg si¢ do 5 klasy.

Warto$¢ parametru
Parametr | Miano KLASTER 5
14 23
Moc Wymagania
nominalna kW 14 23 norm i
Qzn przepisow
Paliwo mieszanka o udziatach
masowych 55% Wegla
° kamiennego sort. GkII i 45%
E Koksu sort. GKII
£ Q  [mike| 297 29,7 > 28
A % 10,1 10,1 <10,6
w 5,0 5,0 <83
Moc cieplna | kW 14,7/4,0 | 23,5/6,1 > Qzn
| >88,1 -14kW
Sprawnosé n % 90,2/88,7 | 91,4/90,3 >88.4 - 23kW
co™ 192/ 474 | 345/269 | < 500 (5 kl.)
g oGec* 5 8/11 7/6 <20 (5kl)
-2 mg/m
5 Pyl 8/14 22/18 <40 (5Kkl.)
NOx 486/305 | 239/341 -

) w przeliczeniu na 10% udziahu tlenu w spalinach suchych

) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (< 0,3 mocy nominalnej)
= )

vy
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